
Załącznik nr 1 

 

 

OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na wymianę legalizacyjną obecnych wodomierzy na fabrycznie nowe wodomierze radiowe 

wraz z montażem zaworków zwrotnymi budynkach stanowiących zasoby mieszkaniowe 

SBM „Ec Siekierki” z opcjonalną możliwością użytkowania portalu internetowego do kontroli 

wielkości zużycia wody oraz weryfikacji poprawności działania wodomierzy. 

Informacje ogólne 
 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana obecnie użytkowanych 1138 szt. wodomierzy na  

wodomierze radiowe (w tym 18 szt. zamontowanych na tzw. polewaczkach) wraz 

z montażem zaworków zwrotnych w układzie ciepłej wody w tym w szczególności na: 

 Demontażu istniejących wodomierzy DN15 w ilości 1138 szt. 

 Montażu nowych wodomierzy DN15 w ilości 560 szt. do wody zimnej. 

 Montażu nowych wodomierzy DN15 w ilości 560 szt. do wody ciepłej wraz z zaworkami 

zwrotnymi przed wodomierzami. 

 Montażu nakładek radiowych na każdym z zamontowanych wodomierzy. 

 Zaplombowaniu wodomierza plombą plastikową w postaci obejmy na śrubunku. 

 Przeprowadzeniu próby szczelności w lokalu mającej na celu sprawdzenie właściwego 

montażu urządzeń i osprzętu wraz z przekazaniem Zamawiającemu informacji 

o ewentualnych przeciekach w obrębie instalacji nie objętej zakresem praz postępowania 

przetargowego. 

 Spisaniu numerów fabrycznych demontowanych wodomierzy wraz z ich wskazaniami, na 

przygotowanych przez Zamawiającego arkuszach, zawierających dane osobowe 

właściciela lokalu, nr budynku, nr lokalu, datę demontażu oraz numerów fabrycznych 

i wskazań nowych wodomierzy, numeru nowej plomby, potwierdzeniu montażu zaworka 

zwrotnego na karcie montażowej przypisanej do lokalu. 

 Uzyskaniu pisemnego potwierdzenia lub odmowy montażu przez właściciela lub osobę 

zamieszkującą w danym lokalu. 

 Przekazaniu po 1 egzemplarzu protokołu z wymiany wodomierzy właścicielowi lub osobie 

zamieszkującej w lokalu oraz Spółdzielni, a także sporządzeniu i zbiorczego protokołu 

wymiany wodomierzy dla każdego budynku z w/w danymi dla Spółdzielni. 

 Kompleksowym montażu koncentratorów rejestrujących odczyty zużyć wodomierzy po 

wcześniejszym uzgodnieniu miejsca montażu z przedstawicielem Spółdzielni. 

 Przygotowaniu ogłoszeń na klatki schodowe zawierających uzgodnione z Zamawiającym 

terminy realizacji prac oraz telefon kontaktowy do osoby nadzorującej pracę na miejscu 

ze strony Zleceniobiorcy oraz przekazaniu do akceptacji tekstu ogłoszenia w formie 

edytowalnej do Zleceniodawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

 Pozostawieniu indywidualnej informacji w skrzynkach pocztowych lokali z podaniem nr 

telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację prac na terenie Spółdzielni ze strony 

Zleceniobiorcy, pod którym mieszkaniec będzie mógł umówić dogodny dla obu Stron 

termin montażu w sytuacji nieobecności w mieszkaniu.  

 Wykonaniu zestawień zawierających m.in. nr budynku, nr lokalu, ilość wymienionych 

w lokalu wodomierzy dla każdego budynku. 

 Przekazaniu Spółdzielni informacji z kart montażowych wodomierzy (m.in.:  

nr wodomierza, daty montażu, nr starego wodomierza, nr nowego wodomierza, wskazań 
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obydwóch urządzeń w chwili wymiany, nr plomby) w formacie pliku xls. oraz pliku 

tekstowego (txt.) kompatybilnego z programem rozliczeniowym Zamawiającego – 

uszczegółowienie tego zakresu nastąpi w trakcie realizacji zlecenia. 

 Wykonaniu odczytu próbnego po upływie 2 tygodni od podpisania końcowego protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia w celu weryfikacji poprawności montażu i działania 

systemu. 

 Przekazywaniu odczytów z wodomierzy za okresy 01.01 – 30.06 oraz 01.07 – 31.12 

każdego roku w 2 formatach tj. xls oraz pliku tekstowego kompatybilnego z programem 

rozliczeniowym Zamawiającego. 

 Przekazywanie, na wniosek Zamawiającego, odczytów wodomierzy we wskazanym 

okresie czasu w postępie 15 dniowym, które służyć będą rozpatrzeniu reklamacji 

zgłaszanych przez mieszkańców. 

 

1. Planowany zakres wymiany 

Tabela 1. Ilość lokali i wodomierzy, które obejmuje zakres przedmiotu zamówienia. 

Lp. 
Adres 

nieruchomości 
Ilość lokali 
[Lm+Lu] 

Ilość wodomierzy 
cw w lokalach 

Ilość wodomierzy 
zw w lokalach 

Ilość 
polewaczek 

(zw) 

1. Melomanów 2 70 70 70 4 

2. Melomanów 2A 55 74 74 2 

3. Melomanów 4 51 104 104 1 

4. Melomanów 6 70 126 126 4 

5. Melomanów 8 47 86 86 3 

6. Nugat 3 52 100 100 4 

7. Razem: 345 560 560 18 

8. OGÓŁEM  1138 
 

Lm – lokal mieszkalny 

Lu  – lokal użytkowy 

 

2. Wymagania dla montowanych urządzeń 
Zamawiający wymaga, żeby montażowi podlegały wodomierze fabrycznie nowe, 

nieregenerowane z cechą legalizacyjną z 2021 roku. Oferent poda w ofercie nazwę 

własną wodomierza, jego producenta i kraj w którym został wyprodukowany. Wymogiem 

technicznym, jest klasa wodomierza, która nie może być niższa niż MID R80/40, 

Q3=1,6m3. Zamawiający wymaga montażu urządzeń z odczytem radiowym oraz 

opcjonalnie z urządzeniami pozwalającymi na korzystanie on-line z informacji odnośnie 

działania i wskazań wodomierzy za pośrednictwem portalu  internetowego. Urządzenia 

powinny być montowane w sposób pozwalający zachować dokładność urządzenia 

mierniczego. Cyferblat urządzenia winien być skierowany w sposób umożliwiający jego 

późniejsze odczytywanie. 
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3. Podstawowe informacje o budynku i terenie 
Wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych, usługowych lub piwnicach. 

Większość wodomierzy znajduje się w szachach technicznych zlokalizowanych 

w lokalach. Długość zabudowy istniejących wodomierzy wynosi 110 mm. 

 

4. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany: 
 Przestrzegać przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska oraz postanowień 

Regulaminu użytkowania lokali i zasad porządku domowego SBM „Ec Siekierki” 

podczas wykonywania robót. 

 Dotrzymywać warunków wykonywania prac i zachowania wymaganych w stanie 

epidemii COVID 19.  

 Utrzymywać porządek w obrębie stanowisk i rejonów pracy w zakresie dotyczącym 

wykonywanych robót. 

 Zabezpieczać materiały i narzędzia przed dostępem osób niepowołanych. 

 Zabezpieczać materiały budowlane przed utratą swoich parametrów technicznych. 

 Roboty prowadzić w sposób zapewniający właściwą komunikację na klatkach 

schodowych. 

 

5. Warunki wykonania i odbioru robót 
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentami odniesienia przywołanymi 

w niniejszym opisie. Po ostatecznym wyborze oferty Wykonawca robót zobowiązany jest 

do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu prac. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, o gotowości do 

prac z uwagi na konieczność zawiadomienia mieszkańców o planowanym rozpoczęciu 

robót.  

Przepływ wody użytkowej w instalacji wstrzymywany będzie przez firmę prowadzącą 

konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych dla SBM „Ec Siekierki”. Po zakończeniu 

każdego etapu prac, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego w celu napełnienia instalacji wodą, przy czym Zamawiający dokładać 

będzie wszelkich starań dla minimalizacji czasu braku możliwości poboru wody 

z instalacji przez mieszkańców.  

 

6. Ogólne warunki realizacji zamówienia 
 Zakres zamówienia stanowią roboty opisane w punkcie 1 oraz wszelkie niezbędnie 

działania i czynności z nimi związane, których wykonanie warunkuje prawidłową 

realizację przedmiotu zamówienia, co oznacza że w przypadku nie wyszczególnienia 

ich w pkt. 1 Wykonawca, z uwagi na swój profesjonalizm i kompetencje, powinien je 

przewidzieć i uwzględnić w zakresie i cenie oferty. Wskutek tego ewentualna 

realizacja tych robót objęta jest ceną oferty i Wykonawca nie przysługuje roszczenie 

domagania się wynagrodzenia dodatkowego. 

 Wszelkie odstępstwa od przedstawionych warunków realizacji przedmiotu 

zamówienia powinny zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich 

realizacją. W przeciwnym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przywrócenia nieuzgodnionego zakresu robót do stanu pierwotnego. 


